Laboratori Palafolls

P SOREA

Ctra. B-682, marge Riu Tordera
08389 Palafolls (Barcelona)
Tel. 93 762 08 72 - Fax 93 762 09 60

INFORME ANALITIC

Gestor del contracte: LABAQUA, S.A.
Peticionari: SOREA - Alt Emporda Nord

Adrega: c/ Lluis Companys, 43 baixos Municipi: 17480 Roses
Ref. mostra: 3.053.144 Municipi: Roses
Identificacio: Diposit dels Grecs
Data presa: 23-02-2015 11:30 Data recepci6: 23-02-2015
Data inici analisis: 23-02-2015 Data finalitzacié analisis: 25-02-2015
DESCRIPCIO / COMENTARIS MOSTRA:
Mostra d'aigua de consum lliurada pel peticionari/gestor del contracte refrigerada i en els envasos

recomanats pel Laboratori.

DADES ANALITIQUES
Parametre Resultat Unitats VP Inc. (%) Métode
DETERMINACIONS IN SITU
Clor residual lliure (det. in situ) 0,20 mg ClI2/l 0,20/1,00 -
Terbolesa (det. in situ) * 0,44 UNF -
PARAMETRES MICROBIOLOGICS
Coliformes totals ND/100ml ND/100ml MA/M-23
E. coli ND/100ml ND/100ml MA/M-23
PARAMETRES INDICADORS
Amoni <0,15 mg NH4/I <=05 MA/Q-S01
Clor residual lliure 0,30 mg/l 12% MA/Q-S02 *
Clor residual total 0,45 mg/l 12% MA/Q-S02 *
Color 5 mg Pt/l <=15 35% MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C 383 pS/em <= 2500 10% MA/Q-S05
Gust (25 °C) <3 Index dil. <=3 IEE-T/L-01 *
Olor (25 °C) <3 Index dil. <=3 IEE-T/L-01 *
pH 8,1 Unitats pH 6,50 /9,50 0,2 MA/Q-S08
Terbolesa 0,27 UNF <=5,0 20% MA/Q-S10

Les determinacions de clor "in situ" estan cobertes per I'acreditaci6 ENAC n° 109/LE983.
VP : Valor Paramétric fixat al "Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas
del clor residual lliure, valor minim establert al document "Vigilancia i control sanitaris de les aiglies de consum huma de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigil

ancia).

Inc. (): Incertesa expandida del metode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al |imit de quantificacio, les incerteses poden ser
superiors i es troben a disposicid dels clients, per a tots els métodes de I'abast d'acreditacio.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Parametric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als parametres qualificats com a Indicadors,
d'acord amb I'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilancia autonomic, aquests valors no determinen I'aptitud de I'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: métode/parametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC (num. 701/LE2129).
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Parametre Resultat Unitats VP Inc. () Métode

El Laboratori també té a disposicid dels clients les incerteses dels meétodes d'analisi microbiologics. En el cas de les analisis microbioldgiques quantitatives, els
recomptes entre 1 i 3 indiquen preséncia del microorganisme i entre 4 i 20 es consideren com a estimats.

El limit de detecci6 tedric dels parametres microbiologics son els segiients: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per
al recompte de colonies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Pels parametres analitzats, els resultats compleixen les especificacions del RD 140/2003.

Aprovacio

Gemma Gelpi Aguirre
Cap de Laboratori

Palafolls, 25-02-2015

Aquest informe no pot ser reproduit parcialment sense I'autoritzacié del Laboratori de Palafolls.

NOTA: Aquests resultats només responen a l'analisi de la mostra referenciada. Els resultats podrien veure's afectats per les condicions de lliurament de la
mostra.

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de les mostres, ni del seu transport, ni dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi
laboratori).

La informacié de la mostra que apareix en el present informe (data i hora de presa, punt de mostreig, i mesures " in situ ") ha estat facilitada pel propi prove idor
de la mostra.

*: métode/parametre no contemplat a I'abast acreditat per ENAC (num. 701/LE2129).
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