
Laboratori

General Batet, 1-7 08028 Barcelona

T. 93 342 26 41 / F. 93 342 26 66 INFORME ANALÍTIC

Gestor del contracte: LABAQUA, S.A.

Peticionari: SOREA - Alt Empordà Nord

Població: 17480 RosesAdreça: c/ Lluís Companys, 43 baixos

Codi mostra: 3.309.318

Punt de mostreig: Xarxa Roses (Sta Margarida)

Data presa: 14-07-2015  10:15 Data recepció: 15-07-2015

Data inici anàlisis: 15-07-2015 Data finalització anàlisis: 27-07-2015

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

DADES ANALÍTIQUES

Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

Analítica: COMPLETA-D

Municipi: Roses

Mostra d'aigua de consum lliurada refrigerada pel gestor del contracte i en els envasos subministrats pel 

Laboratori.

DETERMINACIONS IN SITU

-19,8 °CTemperatura (det. externa)  *

-<= 1,00,48 mg Cl2/lClor residual lliure (det. externa)

-0,68 mg Cl2/lClor residual total (det. externa)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS

MA/M-3100 UFC/100mlClostridium perfringens

MA/M-2300 NMP/100mlE. coli

MA/M-0400 UFC/100mlEnterococs

PARÁMETRES QUÍMICS

MA/Q-147<= 50<10 µg CN/lCianurs totals

MA/Q-7610%<= 1,50,13 mg F/lFluorurs

MA/Q-102<= 1<0,05 µg Hg/lMercuri

MA/Q-7610%<= 501,01 mg NO3/lNitrats

Metalls totals per ICP/AES

MA/Q-113<= 5<1 µg/lCadmi

MA/Q-113<= 2000<10 µg/lCoure

MA/Q-113<= 50<5 µg/lCrom

MA/Q-113<= 20<5 µg/lNíquel

MA/Q-113<= 10<3 µg/lPlom

MA/Q-113<= 10<3 µg/lArsènic

MA/Q-113<= 10<3 µg/lSeleni

MA/Q-113<= 5<3 µg/lAntimoni

MA/Q-113<= 1000<30 µg/lBor

BTEX i solvents clorats

MA/QO-23<= 1,0<0,5 µg/lBenzè

MA/QO-23<1 µg/lToluè

MA/QO-23<1 µg/lEtilbenzè
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Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

MA/QO-23<1 µg/lm+p-xilè

MA/QO-23<1 µg/lo-xilè

MA/QO-23<0,5 µg/lTricloroetè

MA/QO-23<0,5 µg/lTetracloroetè

MA/QO-23<= 3,0<0,5 µg/l1,2-dicloroetà

MA/QO-23<1 µg/l1,1,1-tricloroetà

MA/QO-23<= 10,0<1 µg/lTricloroetè + Tetracloroetè

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics

MA/QO-25<0,025 µg/lNaftalè*

MA/QO-25<0,025 µg/lAcenaftilè*

MA/QO-25<0,025 µg/lAcenaftè*

MA/QO-25<0,025 µg/lFluorè*

MA/QO-25<0,015 µg/lFenantrè

MA/QO-25<0,015 µg/lAntracè

MA/QO-25<0,015 µg/lFluorantè

MA/QO-25<0,015 µg/lPirè

MA/QO-25<0,015 µg/lBenzo(a)antracè

MA/QO-25<0,015 µg/lCrisè

MA/QO-25<0,015 µg/lBenzo(b)fluorantè

MA/QO-25<0,015 µg/lBenzo(k)fluorantè

MA/QO-25<0,015 µg/lIndeno(1,2,3,c,d)pirè

MA/QO-25<0,015 µg/lDibenzo(a,h)antracè

MA/QO-25<0,015 µg/lBenzo(g,h,i)perilè

MA/QO-25<= 0,01<0,005 µg/lBenzo(a)pirè

MA/QO-25<= 0,1<0,06 µg/lSuma 4 PAHs Dir. 98/83/CE

Plaguicides (SBE - CG/EM)

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lSimazina*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lAtrazina*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lPropazina*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lTerbutilazina

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lAmetrina

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lPrometrina

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lTerbutrín

MA/QO-25<0,015 µg/lAldrín*

MA/QO-25<= 0,03<0,015 µg/lDieldrín

MA/QO-25<0,015 µg/lHeptaclor*

MA/QO-25<= 0,03<0,015 µg/lHeptaclor-epòxid

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lalfa-Endosulfan

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lalfa-HCH*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lbeta-Endosulfan

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lbeta-HCH*
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Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lLindà

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/l4,4'-DDE

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/l4,4'-DDD

MA/QO-25<0,025 µg/l4,4'-DDT*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lDiclobenil*

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lMolinat*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lTrifluralina

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lDiazinon

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lAlaclor*

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lPirimicarb*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lPropanil*

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lmetil-Paration*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lFenitrotion*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lEtofumesat*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lTiobencarb

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lParation

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lMetolaclor*

MA/QO-25<= 0,1<0,015 µg/lClorpirifos

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lPendimetalín

MA/QO-25<= 0,1<0,025 µg/lClorfenvinfos*

MA/QO-25<= 0,5<0,025 µg/lTotal Plaguicides

Trihalometans

MA/QO-2382 µg/lCloroform

MA/QO-2310 µg/lDiclorobromometa

MA/QO-23<1 µg/lClorodibromometa

MA/QO-23<1 µg/lBromoform

MA/QO-2325%<= 100,093,0 µg/lTotal Trihalometans

PARÀMETRES INDICADORS

Paràmetres indicadors microbiològics

MA/M-07<= 100<1 UFC/mlRecompte de colònies a 22 °C

MA/M-2301 NMP/100mlColiformes totals

Paràmetres indicadors físico-químics i organolèptics

MA/Q-104<= 0,5<0,15 mg NH4/lAmoni

*MA/Q-80<0,15 mg Cl2/lClor residual lliure

MA/Q-76<= 250<10 mg Cl/lClorurs

MA/Q-03<= 15<5 mg Pt/lColor

MA/Q-565%<= 2500323 µS/cmConductivitat a 20 °C

MA/Q-10815%3,4 mg C/lCarboni Orgànic Total (COT)

*MA/Q-01<= 3<3 Index dil.Gust (25 °C)

*Càlcul0,480Índex de Langelier

*MA/Q-11<= 32 Index dil.Olor (25 °C)
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MA/Q-080,26,5 / 9,58,0 Unitats pHpH

MA/Q-7610%<= 25032,9 mg SO4/lSulfats

MA/Q-10725%<= 50,30 UNFTerbolesa

Metalls totals per ICP/AES

MA/Q-11310%<= 2007 µg/lFerro

MA/Q-113<= 50<2 µg/lManganès

MA/Q-11320%<= 200150 µg/lAlumini

MA/Q-11315%<= 200,06 mg/lSodi

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS NO REGULATS

*Càlcul169 mg CaCO3/lDuresa total

*MA/Q-08140 mg CaCO3/lAlcalinitat

Metalls totals per ICP/AES

MA/Q-113<3 µg/lArgent

MA/Q-113<100 µg/lZinc

MA/Q-113<20 µg/lFòsfor

MA/Q-113<5 mg/lPotassi

MA/Q-11354 mg/lCalci

MA/Q-1138,3 mg/lMagnesi

Les determinacions de clor "in situ" estan cobertes per l'acreditació ENAC nº 109/LE983.

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" o els 

complementaris establerts al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al l ímit de quantificació, les incerteses poden ser 

superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Param ètric (VP) fixat pel Real Decreto 140/2003. No obstant, cal tenir en compte que, per als par à

metres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigil ància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al 

consum.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels m ètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives, els 

recomptes entre 1 i 3 indiquen presència del microorganisme i entre 4 i 20 es consideren com a estimats.

Límits de detecció teòrics per als paràmetres microbiològics: 1 UFC/ml per al Recompte de colònies a 22 °C i 1 NMP/100 ml per a Coliformes totals i E. coli.
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Paràmetre Resultat Unitats VP Inc. (±) Mètode

OBSERVACIONS: 

Barcelona, 10-08-2015

Aprovació

Jordi Martín Alonso

Director Tècnic Laboratori:

Miquel Paraira

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització expressa del Laboratori d'Aigües de Barcelona.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada. Els resultats podrien veure's afectats per les condicions de lliurament de la mostra.

En el cas de mostres preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb els procediments PNT M -01 (aigües de consum) i PNT M-02 (aigües naturals i 

residuals), inclosos a l'abast d'acreditació. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni del seu 

transport, ni dels envasos emprats, excepte quan els subministri el propi Laboratori.

Substitut Director Tècnic Laboratori
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